150010224

VINGOTTE vazw ﬁ "" e e
i Erkend Contreleciganisme | Exierne dianst voor tachnizche controles op de werkplaals VGJ'_S ag ot SN0 .
Maatschappelijke zeiel: Jan Ofeslagerstaan 35 « 1800 Vivoorde « Balqia :%_g-)—?‘j);}“} "
BTW: BE 0402.726.875 + RPR Brusse! = BNP Paribas Fodis: BE 25 2100 4 144 1482 -« BIC: GEBABERSB
: = - " e o Lo le -
£ - S, Boflebergen 2a bus 12, 9052 Gant Tel: 4329244 77 11 genl@vincotie.be i J N o 8 o fe ) (j
L1 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2674 57 11 brussels@vincolte.be )\]

VINCOTTE O Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: 32322186 11 anlwerpen@vincotte.be “ﬁ‘&ﬂ . ”

ERSSSSCRRSSSS 0 Rue Phocas Lejeuna 11,5032 Gembloux  Tel: 13281432611 gembloux@vincotiebs ~ *OMSP  Resi codeA],

N
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Verantwoordelijke uitvoering van het werk : ¢ Installatie ; _ A Eigenaar / Uitbate\rféalgerdgr ',\’ ==
Naam,voormaam © ...................... Naam, Voomaan\\fa\.{{fmrﬁ\_‘l, NDONANPAMDZ N m; \\\\\.Q) W OAD ‘—qf)!,&ﬂw wl

BTWnr: BE . . . . . . . .. Telet oo ool .
Basis van het onderzoek : Boek 1 - KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") o

...................... Adres \) I ‘(\‘}Wx)}{;%j}'; B (’-Rﬂé}i_ﬁ“)” f\.)..\'f, A Mor O,L,'JT)\- =9 C: ;"
Ident. Kaart nr. @ oo Post nr. + Stad ;2 B N4 A ’BU’L—( %c;g) ) Qtl;»)lf\,:“ﬂ; SN 6

b Gelijkvormigheldsconirole v66r ingebruikname — nieuwe installatie (6.4.) I3 Woonzenheid 5 Voor 1/10/1981
O Gelijkvormigheidscontrole véér ingebruikname — belangrijke wijziging/ulibreiding (6.4.) O Werkeenheid -ﬁ:Sl‘Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
& Conlrolebezoelk (6.5.) O Werfinstallatie (@ Vanaf 1/06/2020

O Controlebezosk verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1))
O Controlebszoek verkoop oude installatie (8.4.2.)

O Vrij controlebezoegk oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)
Afvijkingen Deel 8: | & Tosgepast O Niel loegepast

O Gemeenschappelifke delen van residentieel geheel
O Technische lokalen van een residentieel gehesl

O Gedecentraliseerde productie-installatie

O Andere inslallatie: ...
Algemene gegevens elektrische installatie : | @ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr.................._. Datum

Gegevens | EAN | | | | . ‘ L ’ ] J | |r J | | | | J ‘,‘@ EAN niel meegedeeld |O kWh meter niet geplaatst
N;’:rrr?sl:-rd.: kWh meter nr‘:SS.(). .(3..8.],Q'neterstand dag(\\\g,elg)?;) nacht 31})!{‘?}\\\‘\ O kWh excl. nacht meter :
------------- Bescherming aansluiting (A): 020 025 032 Q40 O50 063 080 0100 O........ 0 meterstand @ .o
— Ontworpen voor Uy: O mono 230V O 3x230V BING0OY O Type az?rdelektff:dezo ...................
installatie LMaximale nominale siroom (A) : 020 025 032 240 050 063 080 0100 O....... | O aardingslus 'O pen/ baar
Voedingsleiding hoofdbord : Ll X L‘_) mm?* - Type iX]U")") ............... Aardverbindingsyst. ®TT O ...
Beschrijving Algemene differentieelstroominrichting W A l.:.ll?.ET;rnA Aantal borden : ey Aantal eindstroombanen : ‘ﬁ
installatie
O Zie
bijlage(n)

Metingen - testen - coniroles - verzegeling :

X}\_Rechtstreekse aanrakingl)Q Onrechtstreekse aanrakingl O Montage |O Verplaatsb. materieel L§> Vast materieel 4&) I>/doorsnede Schema's

‘@, Aardingsweerstand : /Kl,l> Q [ @ Algemeen isolatieniveau%}iﬂé% MQ | O Controle foutlus , 8 Conlinuiteit (equipot,, PE) | B8, Test diff,
Alg. diff. : O was verzegeld O werd verzegeld ® werd niet verzegeld O kan niet verzegeld worden I Schema’s en plannen getekend: Ja / Nee |
Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)
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inbreuken

Nieuwe
installatie
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Bestaande
installatie

3 Nihil

Opmerkingen

© Nihil SR

Besluit :
Q De elekirische installatie @Ebaan de vocrschiiften van Boek 1 (ks siosizotg). V.o L. Con. :

O De-elekirische-instaliatie-voldost-niet-aan-de-veorschiiften-van-Boek-t-(5 a0} — {8 door hetzelfde erkend organisme (*).
Agent bezegker :

Voor de directeur generaal : Handtekening
2 ) :6 3/,37] , I e
Naam : L}ﬂf\ﬂ/"{%-;&_ Agent nr\_))a;b Datum/.m. !/ gD P —
Bijlage(n) : O Situatieplan(nen): ........ O Eéndraadsschema(’s) : ......... a : :

- Ditverslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische instaliatie en dit dossier dient elke wijziging aangebrachl aan de elektrische installatie te v

- De Federale Ovarheidsdienst Economie dient onmiddelijk ingelichi te worden over elk ongeluk aan personzn overkomen en rechislreeks of onrechtstreeks te v,

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de instalatia.

O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisalie van de elektrische installatie vast te stellen,

O Wi raden U aan om het (de) schema('s) te vervoledigen voor de delen die niet zichtbaar varen lijdens onze controle. In geval van twifel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten
zeersle uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijidens hst controlebezoek, mosten zonder vertraging utgevoerd worden en alle maalregelen moeten gatroffen viorden
opdat d2 in inbreuk zijnde inslallatie, indizn ze in dienst blijit, geen gevaar vormt voor personen en gosderen. Indien bij het nieuw controlebezosk, na max. 1 jaar, wordt vasigesteld dat er nog inbreuken

overbljven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het contro'ebezosk sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het heog toezicht op de hulshoudeljke e'ektrische
installaties .
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